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Protokol €. : 681/2025

Zakaznik :

Euro Clean s.r.o.
Lidicka 1348
252 63 Roztoky

Cislo vzorky : 1192/25 Détum odberu vzorky :  11.2.2025
Miesto odberu : Trstené pri Hornade

Odber vykonal :EKOLAB KoSice Metéda odberu: TPP 200 (STN ISO 5667-5%
Nézov vzorky : Vodojem - ventil

Typ vzorky :  pitnd voda Vyhl. MZd SR ¢. 91/2023 Z.z.

Détum dorucenia vzorky:11.2.2025

Vysledky skuiSok sa tykaji iba predmetu analyz a nenahradzuju iné dokumenty.
Bez pisomného sthlasu skasobného laboratéria sa moZe protokol reprodukovat’ iba cely.
Skiisobné laboratérium nezodpoveda za udaje, ktoré poskytol zakaznik.

Parameter Jednotka Hodnota Limit Pozn. Metoda
Medzna hodn.
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 <=0 MH |A IPPMBR44 ( STN EN ISO 9308-1
Enterokoky KTJ/100ml 0 <=0 NMH |A IPPMBR45 ( STNISO 7899-2 )
Escherichia coli KTJ/100ml 0 <=0 NMH |A IPPMBR44 ( STNEN ISO 9308-1
KM pri 22°C KTJ/1ml 0 <=200 MH |A IPPMBR48 ( STNENISO 6222 )
KM pri 36°C KTJ/1ml 0 <=50 HZ |A IPPMBR48 ( STNENISO 6222 )
Zivé organizmy (okrem bejedince/ml 0 <=0 MH  |A IPPMBR51 ( STN 757711 )
Vl1dknité baktérie jedince/ml 0 <=0 MH  |A IPP MBR51 ( STN 757711 )
Mikromycéty jedince/ml 0 <=0 MH [N IPP MBR51 ( STN757711+Z1 )
Mitve organizmy jedince/ml 0 <=30 MH |A IPPMBR51 ( STN 757711 )
Fe a Mn baktérie % <1 <=10 MH |A IPPMBRS! ( STN 757711 )
Abiosestoén % 5 <=10 MH |A IPPMBR53 ( STN 757712 )
As pg/l <1,0 <=10,0 NMH |A IPP261 ( STNENISO 15586 )
Dusi¢nany mg/l <1,0 <=50 NMH |A IPP300  ( STNENISO 10304 )
Dusitany mg/1 <0,050 <=0,5 NMH |A IPP300  ( STNENISO 10304 )
NOs+ NO~» bezr. 0,00 <=1,00 N vypocet  (_ vypocet )
Chlér vol'ny mg/1 0,28 <=0,30 MH |A IPP213  ( STNENISO 7393-2 )
Bromicnany pg/l <2,5 <=10,00 NMH [N IPP300 ( STNISO 10304 )
Chloritany mg/l <0,04 <=0,20 NMH [N IPP300 ( STNISO 10304 )
Chlore¢nany mg/l 0,1 <=0,20 NMH [N IPP300 ( STNISO 10304 )
Bromoform pgl/l 3,3 A IPP301  ( STNENISO 15680 )
Chloroform pg/l <5,0 A IPP301  ( STNENISO 15680 )
Dibromchlormetan ugl/l 6,8 A IPP301 ( STNENISO 15680 )
Bromodichlérmetan ug/l 10,2 A IPP301  ( STNENISO 15680 )
Kyselina chléroctova ugl/l <1,00 N (_EPA Method 557 )
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Parameter Jednotka Hodnota Limit Pozn. Metbda
Medzna hodn.
Kyselina dichlérocto pgl/l <1,00 N (_EPA Method 557 )
Kyselina trichléroctova g/l <1,00 N (_EPA Method 557 )
Kyselina brémoctova pg/l <1,00 N (_EPA Method 557 )
Kyselina dibrémoctovd g/l <1,00 N (_EPA Method 557 )
Absorbancia bezr. <0,010 <=0,08 MH |A 1PP028  (_STN 757360 )
Amonne i6ny mg/l <0,050 <=0,5 MH |A 1PP012 ( STNENISO 11732 )
Farba mg/1 <5.,0 <=15,0 MH |A IPP014 ( STNENISO7887 )
CHSKwmn mg/l <0,3 <=3,0 MH |A IPP003 ( STNENISO 8467 )
Mn ug/l 8,0 <=50,0 MH |A IPP250 ( STNENISO 11885 )
pH bezr. 7,6 6,5-9.5 MH |A IPP213  ( STNENISO 10523 )
Teplota vody °C 11,4 8-12 OH |NTIPP213 ( STN757375 )
Zakal FNU 0.4 <=5,0 MH [N IPP014 ( STNENISO 7027-1 )
Pach bezr. bez MH N IPP014 ( STN830520-32 )
Fe mg/l <0,010 <=0,2 MH |A 1PP250 ( STNENISO 11885 )
Vodivost mS/m 66,50 <=125,0 MH |A IPP213  (_STNEN 27880 )

Vysvetlivky:  A/N/SA - akred./ neakred./subdodavka akred.
KM - kultivovatel'né organizmy. KTJ - koléna tvoriaca jednotku
V pripade, Ze vzorky odoberal zdkaznik, vysledky sa vztahuji ku vzorke tak, ako bola prijata.

V Kosiciach dna : 14.3.2025

Schvalil :
JAng. Nikoleta Juhaszova
vedici skasobného laboratdria

***koniec protokolu***



